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◇ 火災、感電など、不慮の事故の原因となります。

　　本機器は屋内用で非防水です。屋外などの水が直接当たる場所での
　　使用はできません。万が一、本機器が濡れた場合は必ず水滴を拭き取り、
　　完全に乾かない状態での使用はしないでください。

◇ 感電、絶縁不良、故障の原因になります。

◇ 火災や感電、故障、操作不良の原因になります。

　　本機器は、操作時に高電圧を発生しますので、操作時に端子に異物が
　　侵入することや、端子金属部分には直接手で触れることがないように
　　してください。

◇ 感電、ショート等の原因になります。

　　中止してください。

◇ 感電、火災の原因になります。

　　変更して使用しないでください。

禁止

禁止

　　本機器より煙、におい等の異常を感じたら速やかに使用を

注意

　　本機器の使用目的以外での使用は絶対にしないでください。

禁止

禁止

　　本機器を分解、加圧変形、使用環境以上の加熱、改造、又は部品を
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故障かなと思ったら…

正しくお使いただくためにこの取扱説明書をお読み下さい。
なお、この取扱説明書は、必ず保管して下さい。

測定レンジスイッチを正規の

位置にして下さい。

測定レンジスイッチが

正規の位置でない

新品の電池に交換して下さい。電池が消耗している

表示の値がおかしい

!



２．仕様

  (１) 品名
      動作電圧測定器　ＣＬＡ－２０００　Ｖｅｒ.２　動作完了表示、電池交換表示機能が付加しました。

  (２) 避雷器の動作開始電圧の測定
      測定表示値　　　　：デジタル表示、最大有効表示“１９９９”
      測定レンジ　　　　：２０００Ｖ/２００Ｖ　レンジ切替
      極性切替スイッチ　：常時　順方向　切替にて逆方向となります。
      放電検出レベル　　：１ｍＡ以下
      測定誤差　　　　　：指示値の±２．５％１デジット

   (３) 共通仕様
      使用環境　　　　　：０～４０℃　８０％ＲＨ以下（結露しないこと）
      保存環境　　　　　：－１０～６０℃　７０％ＲＨ以下（結露しないこと）
      校正期間　　　　　：１年
      耐電圧　　　　　　：ＡＣ２０００Ｖ　１分間（各端子と本体ケース間）
      電源　　　　　　　：単三形乾電池４本
      消費電力　　　　　：約２．３Ｗ（最大）
      測定回数　　　　　：通常２００回以上測定可能
      電池電圧チェック　：約５．２Ｖ電池交換ランプが点灯（赤色）します。
      外形寸法　　　　　：約９５（Ｗ）×約１５８（Ｈ）×約５９（Ｄ）ｍｍ
      重量　　　　　　　：約４６０ｇ（電池含む）

   (４) 付属品
      取扱説明書　　　　：１冊
      テストリード　　　：赤黒１ｍ先端プローブ付　１組
      電池　　　　　　　：単三形乾電池４本

 １．機能・特長  

    本製品は、避雷器の直流動作（放電）開始電圧をデジタル表示する簡易型試験器です。
    特に工具を必要とせず、測定用リード線の接続と、ワンタッチ操作で、測定値の
    デジタル表示を読むことにより避雷器の良否判断ができます。
  

 ６．保守

    本製品を末永く高精度でご使用いただくため、定期的に性能点検および、校正をお勧め致します。
    本製品の使用頻度にもよりますが、約１年ごとに行うのが適当です。
    この場合はご購入いただいた代理店にご相談下さい。
  

 ７．保証

    本製品の保証期間はご購入日より１年です。この間に発生した故障は原因が明らかに当社の責任と
　　された場合には現品に限り、良品と交換致します。
    なお、本製品は厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製品上の不備による故障、ある
　　いは輸送中の事故などによる故障と思われる場合はお買上いただいた代理店にお申し付け下さい。

 ４．測定前の準備および注意事項

    ① 付属品の確認
         開梱後、本体に傷や変色等の外観上の異常や付属品に欠品が無いか等を確認して下さい。
    ② 測定場所の確認
         周囲にノイズを発生する装置があったり、急激な温度変化のある場所で使用すると表
　       示が不安定になったり、誤差が大きくなるなる場合がありますのでご注意下さい。
    ③ 電池の取付
         電池ボックスの蓋はスライドさせると外れます。
         電池の極性に注意し、正しく装着して下さい。

 ３．外観および寸法（単位：ｍｍ）

    ① 測定端子

    ② ディスプレイ

    ③ 動作完了表示（動作終了時緑色点灯）

    ④ 電池交換表示（電池不足時赤色点灯）

    ⑤ テストスイッチ

    ⑥ 測定レンジスイッチ

    ⑦ 極性切替スイッチ
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高圧感電注意
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⑦  ⑥  ⑤  

④  

③  

②  

①  

電源回路などで表示灯
（ＬＥＤ）のある場合
は＋－を逆接続にして
測定して下さい。
極性切替スイッチで
反転できます。

端子 ＬＥＤ素子

素子 素子

 ５．操作方法

（１）付属品の準備
　　テストリードを測定端子に差込、電池を挿入する。

（２）測定する避雷器の準備
　　配線を外す、又はプラグイン部（エレメント部）を外し、
　　それぞれの点検方法資料を用意する。

（３）レンジ、極性の確認
　　計測範囲が２００Ｖ未満ならレンジスイッチを２００Ｖへ、
　　２００Ｖ以上ならレンジスイッチを２０００Ｖへ倒す。
　　±を逆にする場合、テストリードはそのまま、極性切替スイ
　　ッチで切り替える。

（４）測定
　　テストリードを指定の端子番号に当て、ＴＥＳＴスイッチを
　　押し上げ、ＯＮ状態を動作完了ランプが点灯するまでキープ
　　※極性があるので注意して下さい。

（５）数値確認
　　ディスプレイに表示された数値が点検方法資料の数値の範囲
　　内かを確認する。
　　※範囲内なら正常。
　　※下範囲外なら予備必要。正規使用時の機器の信号に不具合
　　　があれば交換して下さい。
　　※上範囲外なら交換必要。高い電圧（雷サージ）が通過した
　　　場合、避雷器が処理しない可能性があります。

（６）完了
　　ＴＥＳＴスイッチを離すとＯＦＦとなり、表示が消える
　　※長時間使用しない場合は乾電池を外して下さい。
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　８．安全上のご注意

　　安全に関する重要な内容です。よくお読みの上、必ずお守りください。
　　誤ったご使用をした場合、事故等により使用者が死亡、又は重傷を負う可能性が
　　想定されるものを「　警告　」の欄に、使用者が負傷を受けたり、
　　物理的損害の発生が想定されるものを「　注意　」の欄に表示します。
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